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防災行政無線整備工事

京都府　宇治市



図　　面　　名　　称図面番号 備　　考

00-00

目　次

00-01

01
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06

07

09

10

11

12

13

14

15

08

位置図

屋外拡声子局配置一覧表

システム構成図

配線系統図

宇治市役所立面図

宇治市役所RF空中線柱立面図（参考図）

宇治市役所PH2F平面図（参考図）

宇治市役所PH2F無線室平面図（参考図）

宇治市役所・うじ安心館　架空配線平面図（参考図）

うじ安心館2F平面図

うじ安心館3F平面図

うじ安心館5F平面図

うじ安心館RF無線機室平面図

屋外拡声子局A型 外観図・配線系統図（参考図）

16

17 再送信子局F型 外観図・配線系統図（参考図）

18-01 北槙島小学校　立面図・屋上PH機器設置図（参考図）

18-02 北槙島小学校　RF平面図

18-03

19-01 小倉小学校　立面図・屋上PH機器設置図（参考図）　

19-02 小倉小学校　RF平面図

19-03

西大久保小学校　立面図・屋上PH機器設置図（参考図）20

三室戸小学校　立面図・屋上PH機器設置図（参考図）21-01

三室戸小学校RF平面図21-02

三室戸小学校3F平面図21-03

南部小学校　立面図・屋上PH機器設置図（参考図）22-01

南部小学校RF平面図22-02

南部小学校1F平面図22-02

木幡小学校　立面図・屋上PH機器設置図（参考図）23-01

木幡小学校RF平面図23-02

木幡小学校3F平面図23-03

笠取小学校　立面図・屋上PH機器設置図（参考図）24-01

屋外拡声子局B型 外観図・配線系統図（参考図）

屋外拡声子局C型 外観図・配線系統図（参考図）

屋外拡声子局D型 外観図・配線系統図（参考図）

屋外拡声子局E型 外観図・配線系統図（参考図）

北槙島小学校　4F平面図

小倉小学校　3F平面図

笠取小学校1F平面図24-02

笠取第二小学校　立面図・屋上・屋上PH機器設置図（参考図）25-01

笠取第二小学校1F平面図25-02

図　　面　　名　　称図面番号 備　　考

26-01

26-02

27

28

29-01

29-02

29-03

30

31

33

32

木幡中学校　立面図・屋上PH機器設置図（参考図）

木幡中学校4F平面図

御蔵山小学校　立面図・屋上PH機器設置図（参考図）

宇治明星園白川特別養護老人ホーム　立面図・屋上PH機器設置図（参考図）

五雲峰中継局敷地平面図（撤去図）

五雲峰中継局埋設電源線（撤去図）

屋外拡声装置　スピーカ外観図（参考図）

屋外空中線柱（HY）外観図（参考図）

屋外空中線柱（特）外観図（参考図）

構内放送　接続図（参考図）

五雲峰中継局立面図（撤去図）

五雲峰中継局機器配置平面図（撤去図）

29-04

34 屋外拡声子局空中線柱根巻基礎図（参考図）



発注者名

尺　　度

事 業 名

図面番号

設計者名 株式会社 テクノス電子企画

原図 A3

図面名称 位置図

防災行政無線整備工事

京都府　宇治市



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

屋外拡声子局配置一覧表

京都府　宇治市

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

システム構成図

宇治市同報系防災行政無線　構成図

うじあんしん館　

親局設備

L2 SW

ルータ

（NAT）

地図表示盤

操　作　卓

自動通信記録装置

選択呼出部 操作表示部

通信制御部 メモリスイッチ

電子ｻｲﾚﾝ送出部

監視制御部

ﾐｭｰｼﾞｯｸﾁｬｲﾑ

自動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ送出部

自動通信記録装置

操作部

60MHz帯送信機

（現用/予備）

60MHz帯受信機

（現用/予備）

表示部

音源卓

情報自動配信装置

音声合成装置

パラボラアンテナ

被遠隔制御部

時刻補正アンテナ

連絡通話装置

情報自動配信用

PC

発動発電機

【庁舎設備】
耐雷トランス 直流電源装置

ルータ

（NAT）

無停電電源装置

カージオイド型空中線

空中線フィルタ

同軸避雷器

地図表示盤制御

PC

J-ALERT小型受信機

J-ALERT用PC

J-ALERT回転灯

J-ALERT

自動起動装置

電話応答装置

NTT一般

加入回線

固定電話

携帯電話

インターネット網

宇治市公式HP

登録制メール

SNS等

LG-WAN
F1

F2

F1
3素子八木型空中線

各種

スピーカー

外部接続箱

屋外拡声子局

送受信装置

電源増幅部

蓄電池部

電源接続箱

電源増幅部

屋外拡声子局設備(ANS有）

蓄電池部

3素子

八木型空中線

各種

スピーカー

外部接続箱

屋外拡声子局

送受信装置

電源増幅部

蓄電池部

電源接続箱

電源増幅部

蓄電池部

3素子

八木型空中線

（親局向）

外部接続箱

再送信子局

送受信装置

電源増幅部

蓄電池部

電源接続箱

送受信装置

蓄電池部

3素子

八木型空中線

（配下局向）

再送信子局

送信部

基地局制御装置

地域振興波

空中線
地域コミュニティー無線

60MHzデジタル
無線送受信装置
【QPSK方式】

（プリンター）

受信部
電源部

戸別受信機

屋外拡声子局設備(ANS有）
再送信子局設備(ANS有）

地域振興波
戸別受信機

受信部
電源部

受信部
電源部

戸別受信機

(50インチ)

京都府　宇治市

宇治市役所　本庁舎

親局設備

遠隔制御装置

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

親局配線系統図

：本工事新設

：既設

凡　例

うじ安心館　RF

：本工事新設

：既設

庁舎D種接地

うじ安心館RF 無線機械室

通信系

電源系

京都府　宇治市

宇治市役所RF PH 2F宇治市役所　RF

EM-10D-FB

添付ｹｰﾌﾞﾙ

添付ｹｰﾌﾞﾙ

EM-FCPEE0.65×10P

EM-CE5.5sq-3C

EM-CE5.5sq-3C

OAタップ

添付ｹｰﾌﾞﾙ

添付ｹｰﾌﾞﾙ
添付ｹｰﾌﾞﾙ

添付ｹｰﾌﾞﾙ

OAタップ

添付ｹｰﾌﾞﾙ

OAタップ

添付ｹｰﾌﾞﾙ

添付ｹｰﾌﾞﾙ
OAタップ

添付ｹｰﾌﾞﾙ

添付ｹｰﾌﾞﾙ

添付ｹｰﾌﾞﾙ

通信ｹｰﾌﾞﾙ（電話応答装置用ｱﾅﾛｸﾞ電話回線） EM-FCPEE0.65×10P

EM-IE5.5sq

添付ｹｰﾌﾞﾙ

EM-5C-FB

EM-CE5.5sq-3C

EM-IE5.5sq EM-IE5.5sq EM-IE5.5sq
EM-IE5.5sq

EM-CE5.5sq-3C

EM-UTP-Cat5e
EM-UTP-Cat5e

EM-UTP-Cat5e

EM-UTP-Cat5e

EM-7C-FB EM-10D-FB

EM-10D-FB

EM-CE5.5sq-3C

EM-CE5.5sq-3C

EM-CE5.5sq-3C

EM-CE5.5sq-3C

EM-CE5.5sq-3C

EM-IE5.5sqEM-IE5.5sq

SM-4C

EM-UTP-Cat5e EM-UTP-Cat5e

うじ安心館　5F

EM-UTP-Cat5e

EM-UTP-Cat5e

うじ安心館3F
危機管理課

EM-UTP-Cat5e

EM-UTP-Cat5e

EM-UTP-Cat5e

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

宇治市役所立面図

1:300

京都府　宇治市

GL

260MHz3素子八木型空中線

（撤去）

18GHz　FWA空中線

（撤去）

60MHzカージオイド型空中線

（新設）

凡例

新設

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

宇治市役所RF空中線柱立面図（参考図）

041:50

京都府　宇治市

凡例

新設

1
,
8
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

2
,
2
0
0

1
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0

2
,
0
0
0

7
,
0
0
0

60MHzカージオイド型空中線

（新設）
既設空中線柱

既設260NHz３素子八木型空中線

（撤去）

既設18GHz　FWA空中線

（撤去）

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

宇治市役所PH2F平面図（参考図）

051:300

京都府　宇治市

既設空中線柱

既設移動系空中線（撤去）

既設空中線共用機・フィルター（撤去）

既設260MHz基地局無線装置（撤去）

既設18GHz多重無線装置（撤去）

既設分電盤

既設移動系直流電源装置（撤去）

無線機室

屋上 吹抜け

既設空中線柱既設空中線柱

凡例

新設

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

宇治市役所PH2F無線室平面図（参考図）

061:100

京都府　宇治市

既設移動系空中線柱

既設移動系直流電源装置

（撤去）

既設耐雷トランス

（撤去）

オートリターンブレーカ

既設分電盤

既設18GHz FWA多重無線装置

（撤去）

既設移動系基地局無線装置

（撤去）

既設空中線共用装置・フィルター装置

（撤去）

既設壁貫通孔

既設P･BOX□300

既設移動系用

・10D-FB×2

・WF-H50-4×2

（撤去）

凡例

新設

・同軸避雷器

・空中線フィルタ

・メディアコンバータ

60MHzデジタル無線送受信装置

直流電源装置

耐雷トランス

60MHzカージオイド型空中線（新設）

EM-10D-FB（新設）

EM-CE5.5sq-3C（新設）

8F既設分電盤(8L-1)へ

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

宇治市役所・うじ安心館　架空配線平面図（参考図）

07N:S

京都府　宇治市

25,000

談話室
分煙室

E
P
S

EV E
P
S

うじ安心館2F 市役所3F

31,000 20,000

2
3
,
0
0
0

SM-4C

架空配線

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

うじ安心館2F平面図

081:200

京都府　宇治市

凡例

新設
本工事対象

更衣室

廊下

女子
更衣室

PS

PS

機械室

指令課室

指令室

救助隊
仮眠室

指令課
倉庫

EPS

消防本部
事務室

仮眠室

PS

PS

PS

PS

PS

PS
PS

屋外避難階段

ＥＶ

物入

RPS

PS

EPS

ＥＶ

廊下

物入

PS

洗面脱衣

男子ＷＣ

浴室

PS

PS

DS

PS

PS

RPS

ダクトカバ－

踏込

談話室

分煙室

待機室

ホール

消防団室

消防長室

女子ＷＣ

身障用
ＷＣ

会議室
倉庫

PS

・光ケーブルSM-4C

RF無線機械室～

市役所RF PH2F無線機械室

光ケーブルSM-4C
RF PH2F無線機械室へ

・光ケーブルSM-4C

天井裏ラック配線

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

うじ安心館3F平面図

091:200

京都府　宇治市

凡例

新設

RPS

倉庫

ＥＶ

PS

可
動
間
仕
切
り

PS PS PS

EPS RPS

PS

PS

PS
PS

PS

倉庫

倉庫

倉庫

会議室

屋外避難階段

災害対策本部

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ

(消防･保健共)

倉庫

情報コ－ナ－

PS
PS

PS

医師会

PS

危機管理課

PS

ＥＶ

PS

EPS

事務局 事務局
薬剤師会

男子ＷＣ

小会議室

歯科医師会

市民活動室

事務局

ダクトカバ－

可動式
防煙垂れ壁

防煙垂れ壁
可動式

ホール

ﾀﾞｸﾄ

女子ＷＣ

ＷＣ
身障用

湯沸室

・EM-UTP-Cat5e

RF無線機械室より

・光ケーブルSM-4C

2F EPS～RF無線機械室

無線LAN　AP

無線LAN　AP

J-ALERTパトライト

L2-SW

本工事対象

地図表示盤

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

うじ安心館5F平面図

101:200

京都府　宇治市

凡例

新設

CB

CB

CB CB CB

PR

CB

消毒室

観察室

成人

集団指導室

薬局

事務室

授乳

技工コーナー

準備室

休憩･更衣

ホール

成人相談室

ＥＶ

PS
身障用
ＷＣ

診察室

休憩･

RPS

PS

PS

男子ＷＣ

アコーディオン
カーテン

EPS

女子ＷＣ

倉庫

DS

中待

DS

EPSＥＶ

PS

歯科診察室

RPS

湯沸

PS

PS 前室
PS PS

PS

PS
PS

倉庫

PS

収納 収納

防煙垂れ壁
可動式

調理室

ＷＣ

ス
ク
リ
ー
ン
（
ボ
ッ
ク
ス
共
）
 

相談室 更衣室

レントゲン室

PS

分電盤

5L-1自家発回路

・EM-CE5.5sq-3C×1　RF無線機械室～分電盤5L-1

・EM-UTP-CAT5e×1　RF無線機械室～3F危機管理課

・光ケーブルSM-4C×1　RF無線機械室～市役所RF　PH2F無線機械室

本工事対象

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

うじ安心館RF無線機械室平面図

111:50

京都府　宇治市

凡例

新設

EV

RF

J-ALERT

京都府

防災無線

耐雷
Tr

PBX

操作卓

音源卓

無線機械室

京都府

防災無線

分電盤

直流電源装置

耐雷
Tr

京都府

防災無線

P･BOX　壁貫通孔

P･BOX新設

SUS　□300

ラック新設(W=300）

セパレーター付

・EM-CE5.5sq-3C

・EM-IE5.5sq

5F EPS 5L-1分電盤へ

本工事対象

・EM-UTP-Cat5e

3F危機管理課へ

・光ケーブルSM-4C

宇治市役所RF PH2F無線室へ

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

スピーカ接続端子箱

G.L

ｲﾝｻｰﾄ M16

D種 接地

(φ14x1.5m接地棒)

コンクリート根巻基礎

(商用電源引込)

(100V)

空中線柱

外部接続箱

60MHz帯３素子八木空中線

屋外拡声装置

増幅装置×1

電源接続箱

 屋外拡声子局設備装置間配線系統図　

中型ホーンアレイ

　6連(120W)×2

蓄電池箱×2

屋外拡声子局A型 外観図･配線系統図(参考図）

12図示

京都府　宇治市

機器設置図上段部　S=1:20 機器設置図中段部　S=1:20

屋外拡声装置

EM-UTP-CAT5e

添付ケーブル

EM-CE 3.5sq-2C

EM-IE5.5sq

接地線

（商用電源引込）

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-UTP-CAT5e

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-8D-FB

D種接地　

スピーカ添付ケーブル

スピーカ添付ケーブル

EM-UTP-CAT5e

蓄電池箱

蓄電池箱

機器設置図下段部　S=1:20

外部接続箱

 屋外拡声子局 A型　外観図 (S=1/80) 

屋外拡声子局一覧表参照対象拡声子局

添付ケーブル

添付ケーブル

添付ケーブル

増幅装置

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

スピーカ接続端子箱

G.L

ｲﾝｻｰﾄ M16

D種 接地

(φ14x1.5m接地棒)

コンクリート根巻基礎

(商用電源引込)

(100V)

空中線柱

外部接続箱

60MHz帯３素子八木空中線

電源接続箱

 屋外拡声子局設備装置間配線系統図　

中型ホーンアレイ

　4連(60W)×4

屋外拡声子局B型 外観図･配線系統図(参考図）

図示

京都府　宇治市

機器設置図上段部　S=1:20

屋外拡声装置

蓄電池箱 増幅装置

添付ケーブル

EM-CE 3.5sq-2C

EM-IE5.5sq

接地線

（商用電源引込）

スピーカ添付ケーブル

スピーカ添付ケーブル

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-UTP-CAT5e

EM-8D-FB

EM-MEES 1.25sq-4C

D種接地　

スピーカ添付ケーブル

スピーカ添付ケーブル

EM-UTP-CAT5e

EM-UTP-CAT5e

機器設置図下段部　S=1:20

外部接続箱

 屋外拡声子局 A型　外観図 (S=1/80) 

屋外拡声装置 増幅装置

屋外拡声子局一覧表参照対象拡声子局

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

スピーカ接続端子箱

G.L

ｲﾝｻｰﾄ M16

D種 接地

(φ14x1.5m接地棒)

コンクリート根巻基礎

(商用電源引込)

(100V)

空中線柱

外部接続箱

60MHz帯３素子八木空中線

電源接続箱

 屋外拡声子局設備装置間配線系統図　

中型ホーンアレイ

　4連(60W)×2

蓄電池箱×1

屋外拡声子局C型 外観図･配線系統図(参考図）

図示

京都府　宇治市

機器設置図下段部　S=1:20

屋外拡声装置

増幅装置 増幅装置

添付ケーブル

EM-CE 3.5sq-2C

EM-IE5.5sq

接地線

（商用電源引込）

スピーカ添付ケーブル

スピーカ添付ケーブル

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-UTP-CAT5e

EM-8D-FB

EM-MEES 1.25sq-4C

D種接地　

スピーカ添付ケーブル

スピーカ添付ケーブル

添付ケーブル

添付ケーブル

EM-UTP-CAT5e

EM-UTP-CAT5e

機器設置図下段部　S=1:20

外部接続箱

 屋外拡声子局 A型　外観図 (S=1/80) 

屋外拡声装置 増幅装置×3

中型ホーンアレイ

　6連(120W)×2

添付ケーブル

屋外拡声子局一覧表参照対象拡声子局

増幅装置

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

スピーカ接続端子箱

G.L

ｲﾝｻｰﾄ M16

D種 接地

(φ14x1.5m接地棒)

コンクリート根巻基礎

(商用電源引込)

(100V)

空中線柱

外部接続箱

60MHz帯３素子八木空中線

電源接続箱

 屋外拡声子局設備装置間配線系統図　

中型ホーンアレイ

　4連(60W)

屋外拡声子局D型 外観図･配線系統図(参考図）

図示

京都府　宇治市

機器設置図　S=1:20

屋外拡声装置

EM-CE 3.5sq-2C

EM-IE5.5sq

接地線

（商用電源引込）

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-8D-FB

D種接地　

EM-UTP-CAT5e

機器設置図下段部　S=1:20

外部接続箱

 屋外拡声子局 D型　外観図 (S=1/80) 

屋外拡声装置

屋外拡声子局一覧表参照対象拡声子局

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

スピーカ接続端子箱

G.L

ｲﾝｻｰﾄ M16

D種 接地

(φ14x1.5m接地棒)

コンクリート根巻基礎

(商用電源引込)

(100V)

空中線柱

外部接続箱

60MHz帯３素子八木空中線

屋外拡声装置

増幅装置×2

電源接続箱

 屋外拡声子局設備装置間配線系統図　

中型ホーンアレイ

　6連(120W)×3

蓄電池箱×2

屋外拡声子局E型 外観図･配線系統図(参考図）

図示

京都府　宇治市

機器設置図中段部　S=1:20 機器設置図中段部　S=1:20

屋外拡声装置

増幅装置

EM-UTP-CAT5e

添付ケーブル

EM-CE 3.5sq-2C

EM-IE5.5sq

接地線

（商用電源引込）

スピーカ添付ケーブル

スピーカ添付ケーブル

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-UTP-CAT5e

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-8D-FB

D種接地　

スピーカ添付ケーブル

スピーカ添付ケーブル

EM-UTP-CAT5e

蓄電池箱

蓄電池箱

機器設置図下段部　S=1:20

外部接続箱

 屋外拡声子局 E型　外観図 (S=1/80) 

添付ケーブル

地域振興波装置

基地局制御装置

補助電源装置

基地局
制御装置

地域
振興波装置補助電源

装置

60MHz帯ダイポール

アンテナ

400MHz帯八木型空中線

機器設置図上段部　S=1:20

屋外拡声子局一覧表参照対象拡声子局

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画
 再送信子局　外観図 (S=1/80) 

再送信子局設備装置間配線系統図　

再送信子局F型 外観図･配線系統図(参考図）

図示

京都府　宇治市

機器設置図　S=1:20

再送信子局装置

ｲﾝｻｰﾄ M16

D種 接地

(φ14x1.5m接地棒)

コンクリート根巻基礎

(商用電源引込)

(100V)

電源接続箱

60MHz帯

5素子八木空中線

再送信子局装置

60MHz帯3素子八木空中線

(子局方向)

(親局方向)

同軸避雷器

空中線フィルタ

同軸避雷器

空中線フィルタ

商用電源

D種接地　EM-IE5.5sq

EM-IE5.5sq

接地線

同軸ケーブル EM-8D-2E

再送信子局装置 再送信子局装置

消イオン容量型避雷針

（PDCE-Junior）相当品

避雷針支持柱

(40A・L=1.0m)

A種接地

（900x900x1.5t 接地銅板）

A種接地

同軸ケーブル EM-8D-2E

同軸ケーブル EM-8D-2E

同軸ケーブル EM-8D-2E

同軸ケーブル EM-8D-2E

同軸ケーブル EM-8D-2E

電源ケーブル EM-CE3.5sq-2C

電源ケーブル EM-CE3.5sq-2C

空中線柱

蓄電池箱

蓄電池箱

添付ケーブル

添付ケーブル

蓄電池箱

電源ケーブル EM-CE3.5sq-2C

電源ケーブル EM-CE3.5sq-2C

屋外拡声子局一覧表参照対象拡声子局

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

図示

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

北槙島小学校　立面図・屋上PH機器設置図（参考図）

東校舎　東立面図　S=N:S

京都府　宇治市

4F 4L-K(既設)分電盤へ

中型ﾎｰﾝｱﾚｲｽﾋﾟｰｶ

6連120W×4

ｽﾋﾟｰｶ端子函

外部接続箱

G22

A種接地へ

 屋上ペントハウス屋外拡声子局設置図（参考図） (S=1:80) 

1F壁面外壁
外部接続箱へ

EM-UTP-CAT5e

FL

ペントハウス

屋外拡声子局

60MHz帯３素子八木空中線

(親局方向)

G28ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

G22ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

G22ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

鋼管柱 L:8000

φ216.3 t:5.8

8
,
0
0
0

5
9
5

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

JIS中型避雷針

空中線柱（参考図）(S=1/80)

JIS中型避雷針

G22露出配管

EM-UTP-CAT5e管内配線

G28

蓄電池箱 増幅器
屋外拡声装置

電源接続箱

EM-CE-5.5sq

D1ブロック

2
,
0
0
0

1
,
5
0
0

7
0
0

6
,
0
0
0

 屋外拡声子局設備装置間配線系統図　

EM-UTP-CAT5e

添付ケーブル

EM-CE 3.5sq-2C

EM-IE5.5sq

接地線

4F 4L-K分電盤へ

スピーカ添付ケーブル

スピーカ添付ケーブル

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-UTP-CAT5e

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-8D-FB

EM-MEES 1.25sq-4C

D種接地 4F 4L-K分電盤へ　

スピーカ添付ケーブル

スピーカ添付ケーブル

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-UTP-CAT5e

EM-UTP-CAT5e

添付ケーブル

添付ケーブル

添付ケーブル

添付ケーブル

 鋼管柱取付金具（参考図） (S=1/20) 

360

XｰX矢視図

防災行政無線整備工事

8
,
0
0
0



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

図示

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

北槙島小学校　RF平面図

京都府　宇治市

屋上

ペントハウス

空中線柱

中型ホーンアレイ6連120W×4

電源接続箱×1

屋外拡声装置×1

蓄電池箱×4

増幅器×3

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

北槙島小学校　4F平面図

京都府　宇治市

普通教室 普通教室 児童会室 学習室

音楽室

音楽準備室

家庭科室

図工準備室

図工室屋上

W/C

分電盤　4L-K

EM-CE3.5sq-2C

屋上電源接続箱へ

EM-CE3.5sq-2C

天井裏ころがし配線

防災行政無線整備工事



6
,
0
0
0

尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

図示

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

小倉小学校　立面図・屋上PH機器設置図（参考図）

京都府　宇治市

3棟・4棟　北立面図　S=N:S

中型ﾎｰﾝｱﾚｲｽﾋﾟｰｶ

6連120W×4

ｽﾋﾟｰｶ端子函

A種接地へ

60MHz帯３素子八木空中線

JIS中型避雷針

屋外拡声装置

増幅器×3

蓄電池箱×4

電源接続箱

3F L-3A(既設)分電盤へ

G22

1F壁面外壁
外部接続箱へ

EM-UTP-CAT5e
G28

EM-CE-5.5sq

屋外拡声子局

G22露出配管

UTP-CAT5e管内配線

外部接続箱

屋上ペントハウス 機器設置図（参考図）(S=1:80)

D1ブロック

 鋼管柱取付金具（参考図） (S=1/20) 

2
,
0
0
0

1
,
5
0
0

8
,
0
0
0

9
0
0

G28ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

G22ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

G22ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

鋼管柱 L:8000

φ216.3 t:5.8

8
,
0
0
0

5
9
5

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

空中線柱（参考図）(S=1/80)

 鋼管柱取付金具（参考図） (S=1/20) 

360

XｰX矢視図

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

1：300

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

小倉小学校　3F平面図

京都府　宇治市

3F平面図　S=1:300

ペントハウス

空中線柱

中型ホーンアレイ6連120W×4

電源接続箱×1

屋外拡声装置×1

蓄電池箱×4

増幅器×3

EM-UTP-CAT5e 1F外部接続箱へ

EM-CE3.5sq-2C　4F分電盤 L-3Aへ

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

1：300

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

小倉小学校　3F平面図

京都府　宇治市

3F平面図　S=1:300

既設分電盤

L-3A

作業室

図書室

準備室

図工室

図書室 普通教室 普通教室 普通教室 普通教室

普通教室 普通教室 教材室 普通教室 普通教室 普通教室

EM-CE3.5sq-2C

天井裏ころがし配線

EM-CE3.5sq-2C
RF屋外拡声子局へ

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

西大久保小学校 立面図・屋上PH機器設置図（参考図）

京都府　宇治市

 屋外拡声子局設備装置間配線系統図　

EM-UTP-CAT5e

添付ケーブル

EM-CE 3.5sq-2C

EM-IE5.5sq

接地線

スピーカ添付ケーブル

スピーカ添付ケーブル

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-UTP-CAT5e

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-8D-FB

EM-MEES 1.25sq-4C

D種接地 3F 3L-S1分電盤へ

スピーカ添付ケーブル

スピーカ添付ケーブル

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-UTP-CAT5e

EM-UTP-CAT5e

添付ケーブル

添付ケーブル

添付ケーブル

添付ケーブル

 鋼管柱取付金具（参考図） (S=1/20) 

3F 3L-S1(既設)分電盤へ

中型ﾎｰﾝｱﾚｲｽﾋﾟｰｶ

6連120W×4

ｽﾋﾟｰｶ端子函

G22

A種接地へ

 屋上ペントハウス屋外拡声子局設置図（参考図） (S=N:S) 

1F壁面外壁
外部接続箱へ

EM-UTP-CAT5e

FL

ペントハウス

60MHz帯３素子八木空中線

(親局方向)

JIS中型避雷針

G28

蓄電池箱 増幅器
屋外拡声装置

電源接続箱

EM-CE3.5sq-2C

D1ブロック

EM-CE3.5sq-2C

外部接続箱

屋外拡声子局

G22露出配管

EM-UTP-CAT5e管内配線

400MHz帯八木型空中線

60MHz帯ダイポール

アンテナ

添付ケーブル

添付ケーブル

添付ケーブル

EM-CE3.5sq-2C

EM-UTP-CAT5e

EM-CE3.5sq-2C

EM-CE3.5sq-2C

3F 3L-S1分電盤へ

EM-5D-FB

G28ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

G22ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

G22ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

鋼管柱 L:8000

φ216.3 t:5.8

8
,
0
0
0

5
9
5

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

空中線柱（参考図）(S=1/80)

360

地域振興波装置

補助電源装置

基地局制御装置

防災行政無線整備工事

8
,
0
0
0

6
,
0
0
0



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

図示

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

三室戸小学校　立面図・屋上PH機器設置図（参考図）

京都府　宇治市西側立面図　S=N:S

中型ﾎｰﾝｱﾚｲｽﾋﾟｰｶ

6連120W×2

ｽﾋﾟｰｶ端子函

A種接地へ

60MHz帯3素子八木空中線

JIS中型避雷針

屋外拡声装置

増幅器×1

蓄電池箱×2

電源接続箱

3F 3L-2(既設)分電盤へ

G22

1F壁面外壁
外部接続箱へ

EM-UTP-CAT5e

G28

EM-CE-3.5sq-2C

(親局方向)

屋上ペントハウス 機器設置図（参考図）（S=1:80）

D1ブロック

屋外拡声子局

G22露出配管

UTP-CAT5e管内配線

外部接続箱

空中線柱

 屋外拡声子局設備装置間配線系統図　

EM-UTP-CAT5e

添付ケーブル

EM-CE 3.5sq-2C

EM-IE5.5sq

接地線

（1F分電盤へ）

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-UTP-CAT5e

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-8D-FB

D種接地 1F分電盤へ　

スピーカ添付ケーブル

スピーカ添付ケーブル

添付ケーブル

添付ケーブル

添付ケーブル

G28ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

G22ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

G22ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

鋼管柱 L:8000

φ216.3 t:5.8

8
,
0
0
0

5
9
5

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

空中線柱（参考図）(S=1/80)

 鋼管柱取付金具（参考図） (S=1/20) 

360

XｰX矢視図

防災行政無線整備工事

8
,
0
0
0

6
,
0
0
0

60MHz帯3素子八木空中線



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

三室戸小学校RF平面図

1:300

京都府　宇治市

屋外拡声装置

増幅器×1

蓄電池箱×2

電源接続箱

空中線柱

EM-CE-3.5sq-2C

G28屋外露出配管

3F分電盤3L-2へ

D1ブロック

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

三室戸小学校3F平面図

1:300

京都府　宇治市

普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室
普通教室

音楽室

教材室

図工室

準備室

分電盤

3L-1

分電盤

3L-2 EM-CE-3.5sq-2C

G28屋外露出配管

屋上電源接続箱へ

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

南部小学校　立面図・屋上PH機器設置図（参考図）

図示

京都府　宇治市

南部小学校立面図 S=N:S

中型ﾎｰﾝｱﾚｲｽﾋﾟｰｶ

6連120W×2

ｽﾋﾟｰｶ端子函
60MHz帯３素子八木空中線

(親局方向)

JIS中型避雷針

 屋外拡声子局設備装置間配線系統図　

EM-UTP-CAT5e

添付ケーブル

EM-CE 3.5sq-2C

EM-IE5.5sq

接地線

（1F分電盤へ）

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-UTP-CAT5e

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-8D-FB

D種接地 1F分電盤へ　

スピーカ添付ケーブル

スピーカ添付ケーブル

添付ケーブル

添付ケーブル

1F(既設)分電盤へ
1F壁面外壁へ

EM-UTP-CAT5e G28
EM-CE3.5sq-2C

D1ブロック
FL

屋外拡声子局G22露出配管

EM-UTP-CAT5e管内配線

外部接続箱

G28露出配管

EM-CE-3.5sq-2C管内配線

A種接地へ

電源接続箱

屋外拡声装置

増幅装置
蓄電池箱

蓄電池箱

ペントハウス

 屋上ペントハウス屋外拡声子局設置図 （参考図）(S=1:80) 

添付ケーブル

G28ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

G22ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

G22ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

鋼管柱 L:8000

φ216.3 t:5.8

空中線柱（参考図）(S=1/80)

 鋼管柱取付金具（参考図） (S=1/20) 

XｰX矢視図

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

南部小学校RF平面図

1:300

京都府　宇治市

PH平面図 S=1:300

空中線柱

屋外拡声装置

増幅装置×2

蓄電池箱×2

電源接続箱

空中線柱

屋外拡声装置

増幅装置×2

蓄電池箱×2

電源接続箱

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

南部小学校1F平面図

1:300

京都府　宇治市

給食室
分電盤

3L-1

普通教室 普通教室 普通教室 相談室 保健室

W/C W/C

湯
沸
室

職員室

放送室

パソコン

書庫

コピー 校長室

倉庫

G28

EM-CE3.5sq-2C

屋上電源接続箱へ

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

木幡小学校　立面図・屋上PH機器設置図（参考図）

23-011:300

京都府　宇治市

木幡小学校西立面図 S=N:S

 屋外拡声子局設備装置間配線系統図　

EM-UTP-CAT5e

添付ケーブル

EM-CE 3.5sq-2C

EM-IE5.5sq

接地線

3F S3L-3分電盤へ

スピーカ添付ケーブル

スピーカ添付ケーブル

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-UTP-CAT5e

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-8D-FB

EM-MEES 1.25sq-4C

D種接地 3F　S3L-3分電盤へ　

スピーカ添付ケーブル

スピーカ添付ケーブル

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-UTP-CAT5e

EM-UTP-CAT5e

添付ケーブル

屋外拡声子局

G22露出配管

UTP-CAT5e管内配線

外部接続箱

G28露出配管

EM-CE-3.5sq-2C管内配線

中型ﾎｰﾝｱﾚｲｽﾋﾟｰｶ

6連120W×4

ｽﾋﾟｰｶ端子函

A種接地へ

FL

60MHz帯３素子八木空中線

(親局方向)

JIS中型避雷針

G22

 屋上ペントハウス屋外拡声子局設置図（参考図） (S=1:80) 

ペントハウス

G28

蓄電池箱

増幅器
屋外拡声装置

電源接続箱

JIS中型避雷針

G28露出配管

EM-CE3.5sq-2C　

3F S3L-3分電盤へ

G22露出配管

EM-UTP-CAT5e　1F 外壁　外部接続箱へ

G28ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

G22ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

G22ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

鋼管柱 L:8000

φ216.3 t:5.8

空中線柱（参考図）(S=1/80)

 鋼管柱取付金具（参考図） (S=1/20) 

XｰX矢視図地域振興波装置

補助電源装置

基地局制御装置

60MHz帯ダイポール

アンテナ
400MHz帯八木型空中線

EM-5D-FB

添付ケーブル

VCT-0.75mm-6C

添付ケーブル

EM-UTP-CAT5e

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

木幡小学校RF平面図

1:300

京都府　宇治市

空中線柱

屋外拡声装置

増幅装置×3

蓄電池箱×4

G28露出配管

EM-CE3.5sq-2C　

3F分電盤S3L-3へ

G22露出配管

UTP-CAT5e管内配線

1F外壁　外部接続箱へ

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

木幡小学校3F平面図

1:300

京都府　宇治市

分電盤　S3L-3

EM-CE3.5sq-2C

屋上PH　電源接続箱へ

音楽室

準備室

家庭科室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

廊下

EM-CE3.5sq-2C

天井裏ころがし配線

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

笠取小学校　立面図・屋上PH機器設置図（参考図）

24-01図示

京都府　宇治市
笠取小学校立面図（参考図）　S=N:S外部接続箱

EM-UTP-CAT5e

G22管内配線

屋外拡声子局

60MHz帯３素子八木空中線

 屋外拡声子局設備装置間配線系統図（参考図）　

添付ケーブル

EM-IE5.5sq

（1F分電盤へ）

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-UTP-CAT5e

EM-8D-FB

D種接地 1F分電盤へ　

スピーカ添付ケーブル

スピーカ添付ケーブル

中型ﾎｰﾝｱﾚｲｽﾋﾟｰｶ

4連60W×2
ｽﾋﾟｰｶ端子函

(親局方向)

JIS中型避雷針

GL

電源接続箱

屋外拡声装置

 屋外拡声子局設備設置図（参考図）（S=1:80）

EM-CE3.5sq-2C
1F分電盤　1L-Aへ

外部接続箱

400MHz帯八木型空中線

地域振興波装置

基地局制御装置

補助電源装置

60MHz帯ダイポール

アンテナ

EM-5D-FB

添付ケーブル

添付ケーブル

添付ケーブル

EM-CE3.5sq-2C

EM-UTP-CAT5e

EM-UTP-CAT5e

EM-CE3.5sq-2C

VCT0.75mm-6C

EM-CE3.5sq-2C

蓄電池箱

増幅装置

EM-UTP-CAT5e

EM-CE3.5sq-2C

添付ケーブル

G28ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

G22ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

G22ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

鋼管柱 L:8000

φ216.3 t:5.8

空中線柱（参考図）(S=1/80)

 鋼管柱取付金具（参考図） (S=1/20) 

4-φ25穴

(M20)

R3

4-φ19穴

(M16)

φ36穴

R3

□200×t9.0

STK400

X

X

XｰX矢視図

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

笠取小学校1F平面図

1:200

京都府　宇治市

職員室

印刷室

更衣室

校長室

保健室

倉庫

配膳室

作業室

湯沸室

用務員室
兼

宿直室 W/C

W/C

W/C

W/C W/C 普通教室

普通教室

教材室

スタジオ

放送室

昇降口

分電盤

1L-A

外部接続箱

EM-UTP-CAT5e

G22管内配線

・屋外拡声装置

・増幅装置×2

・蓄電池箱

・電源接続箱

・地域振興波装置

・基地局制御装置

・補助電源装置

EM-CE3.5sq-2C

G28管内配線

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

笠取第二小学校　立面図・屋上PH機器設置図（参考図）

図示

京都府　宇治市
笠取第二小学校立面図（参考図）　S=N:S外部接続箱

EM-UTP-CAT5e

G22管内配線

屋外拡声子局

60MHz帯３素子八木空中線

 屋外拡声子局設備装置間配線系統図（参考図）　

中型ﾎｰﾝｱﾚｲｽﾋﾟｰｶ

4連60W×2
ｽﾋﾟｰｶ端子函

(親局方向)

JIS中型避雷針

GL

電源接続箱

屋外拡声装置

 屋外拡声子局設備設置図（参考図）（S=1:80）

EM-CE3.5sq-2C
1F分電盤　1L-Aへ

外部接続箱

蓄電池箱

増幅装置

EM-UTP-CAT5e

添付ケーブル

EM-CE 3.5sq-2C

EM-IE5.5sq

接地線

EM-UTP-CAT5e

EM-MEES 1.25sq-4C

D種接地 1F分電盤へ　

スピーカ添付ケーブル

スピーカ添付ケーブル

添付ケーブル

添付ケーブル

添付ケーブル

EM-8D-FB

G28ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

G22ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

G22ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

鋼管柱 L:8000

φ216.3 t:5.8

空中線柱（参考図）(S=1/80)

 鋼管柱取付金具（参考図） (S=1/20) 

XｰX矢視図

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

笠取第二小学校1F平面図

図示

京都府　宇治市

普通教室

普通教室

倉庫

印刷室更衣室

職員室校長室保健室

W/C

W/C

W/C保健室

スタジオ宿直室

配膳室

湯沸室 用務員室

廊下

廊下

・屋外拡声装置

・蓄電池箱×2

・増幅装置

・電源接続箱

EM-CE3.5sq-2C

天井裏ころがし配線

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

木幡中学校　立面図・屋上PH機器設置図（参考図）

図示

京都府　宇治市

木幡中学校南校舎南立面図 S=N:S

屋外拡声子局

G22露出配管

UTP-CAT5e管内配線

外部接続箱

G28露出配管

EM-CE-3.5sq-2C管内配線

4F分電盤 4LS-1へ

 屋上ペントハウス屋外拡声子局設置図（参考図） (S=1:80) 

FL

G22

G28

蓄電池箱 増幅器
屋外拡声装置

電源接続箱

G28露出配管

EM-CE3.5sq-2C　

4F 4LS-1分電盤へ

G22露出配管

EM-UTP-CAT5e　2F 昇降口脇　外部接続箱へ

A種接地へ

 屋外拡声子局設備装置間配線系統図　

EM-UTP-CAT5e

添付ケーブル

EM-CE 3.5sq-2C

EM-IE5.5sq

接地線

3F S3L-3分電盤へ

スピーカ添付ケーブル

スピーカ添付ケーブル

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-UTP-CAT5e

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-8D-FB

EM-MEES 1.25sq-4C

D種接地 3F　S3L-3分電盤へ　

スピーカ添付ケーブル

スピーカ添付ケーブル

EM-UTP-CAT5e

添付ケーブル

添付ケーブル

添付ケーブル

4F分電盤 4LS-1へ

G28ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

G22ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

G22ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

鋼管柱 L:8000

φ216.3 t:5.8

空中線柱（参考図）(S=1/80)

 鋼管柱取付金具（参考図） (S=1/20) 

XｰX矢視図

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

木幡中学校4F平面図

図示

京都府　宇治市

普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

第2音楽室

音楽準備室

分電盤

４LS-1

第１音楽室

EM-CE3.5sq-2C

屋上PH電源接続箱へ

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

御蔵山小学校　立面図・屋上PH機器設置図（参考図）

図示

京都府　宇治市

中型ﾎｰﾝｱﾚｲｽﾋﾟｰｶ

6連120W×2

ｽﾋﾟｰｶ端子函
60MHz帯３素子八木空中線

(親局方向)

JIS中型避雷針

 屋外拡声子局設備装置間配線系統図　

EM-UTP-CAT5e

添付ケーブル

EM-CE 3.5sq-2C

EM-IE5.5sq

接地線

（分電盤へ）

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-UTP-CAT5e

EM-MEES 1.25sq-4C

EM-8D-FB

D種接地 1F分電盤へ　

スピーカ添付ケーブル

スピーカ添付ケーブル

(既設)分電盤へ
1F壁面外壁へ

EM-UTP-CAT5e G28
EM-CE3.5sq-2C

D1ブロック
FL

屋外拡声子局

外部接続箱

A種接地へ

電源接続箱

屋外拡声装置

増幅装置
蓄電池箱

ペントハウス

 屋上ペントハウス屋外拡声子局設置図 （参考図）(S=1:80) 

添付ケーブル

EM-CE3.5sq-2C

G22露出配管

EM-UTP-CAT5e管内配線

南立面図（北校舎）S=N:S

G28ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

G22ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

G22ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

鋼管柱 L:8000

φ216.3 t:5.8

空中線柱（参考図）(S=1/80)

 鋼管柱取付金具（参考図） (S=1/20) 

XｰX矢視図

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

宇治明星園白川特別養護老人ホーム

図示

京都府　宇治市
宇治明星園白川特別養護老人ホーム立面図（参考図）　N:S

 屋外拡声子局設備装置間配線系統図（参考図）　

EM-UTP-CAT5e

EM-CE 3.5sq-2C

EM-IE5.5sq

接地線

EM-UTP-CAT5e

EM-MEES 1.25sq-4C

D種接地

スピーカ添付ケーブル

スピーカ添付ケーブル

添付ケーブル添付ケーブル

EM-8D-FB

外部接続箱

屋外拡声子局

60MHz帯３素子八木空中線

(親局方向)

屋外拡声装置

 屋外拡声子局設備設置図（参考図）（S=N:S）

増幅装置

中型ﾎｰﾝｱﾚｲｽﾋﾟｰｶ

4連60W×1

ｽﾋﾟｰｶ端子函

JIS中型避雷針

中型ﾎｰﾝｱﾚｲｽﾋﾟｰｶ

6連120W×1

目隠しパネル

H鋼

電気機械室

屋上

電源接続箱

蓄電池箱

(既設)分電盤へ
EM-CE3.5sq-2C

1F壁面外壁へ

EM-UTP-CAT5e

G28ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

G22ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

G22ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

鋼管柱 L:8000

φ216.3 t:5.8

空中線柱（参考図）(S=1/80)

 鋼管柱取付金具（参考図） (S=1/20) 

XｰX矢視図

立面図・屋上PH機器設置図（参考図）

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

五雲峰中継局敷地平面図（撤去図）

京都府　宇治市

局舎

非常用発電機

パンザマスト

局舎

局舎基礎

AC室外機
コーリニア型空中線

カージオイド型空中線

非常用発電機

鋼管柱基礎

鋼管柱(L=22m）

FWA空中線

φ600mm

埋設配線

（コルゲートケーブルCVMAZA 14sq-3C

埋設配線

（コルゲートケーブルCVMAZA 38sq-3C)

埋設配線

（14sq-3C/IV5.5sq)

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

五雲峰中継局機器配置平面図（撤去図）

京都府　宇治市

オートリセットブレーカ

分電盤端子盤

直流電源装置

260MHzデジタル無線装置

空中線共用装置

18GHz-FWA多重無線装置

（19インチラック）

エアコン

耐雷トランス

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

五雲峰中継局立面図（撤去図）

京都府　宇治市

コーリニア型空中線カージオイド型空中線

鋼管柱

FWA空中線

150MHz移動系空中線

400MHz移動系空中線

150MHz移動系空中線

パンザマストR317

中継局舎

中継局舎

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

N:S

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

五雲峰中継局埋設電源線（撤去図）

29-04

京都府　宇治市

コルゲートケーブル

（600V   CMAZV 38sq-3C）

関西電力

カサドリ42　S16

積算電力計

五雲峰中継局

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

図示

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

30

屋外拡声装置 スピーカ外観図（参考図）

RABD（イワブチ）

専用金具 Q-HA-1100A*2

中型ホーンアレイ

60W 4連
S=1:10

RABD（イワブチ）

専用金具 Q-HA-1100A*3

中型ホーンアレイ

120W 6連
S=1:10

京都府　宇治市

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

屋外空中線柱(HY）外観図（参考図）

京都府　宇治市

G
.
L

8
8

1 2 3

6

58

9
防食塗装

（外面）

φ20穴

G
.
L

φ20穴

アアア ア ア

10

ア
7

名　　　　称 規　　　　格 単位 数　量 備　考
S18-HY 空中線取付用鋼管柱 (L=17.5m)　数量表

2

10

1

3
4
5
6
7
8
9

（1基当り参考）

鋼管柱　Ⅰ
鋼管柱　Ⅱ
鋼管柱　Ⅲ

φ190.7×t5.5 （STK540）

φ267.4×t7.0 （STK540）

本
本
本

　１
　１
　１

φ216.3×t7.0 （STK540）

W5/8 (SW,N)足場ボルト ２７
SS

M20x50 (W,N)ジョイントボルト １６ SS本
本

頂部キャップ φ190.7 用 個 　１
個 　１底部キャップ φ267.4 用
個 ３架空線引込口 φ22用

カップリング 個 １＃22
カップリング 個 １＃28ア

※
はアース端子

274kg
241kg
138kg

8
8

1 2 3

6

58

9
防食塗装

（外面）

φ20穴

G
.
L

φ20穴

アアア ア

10

ア
7

G
.
L

名　　　　称 規　　　　格 単位 数　量 備　考

2

10

1

3

4

5

6

7

8

9

（1基当り参考）

鋼管柱　Ⅰ

鋼管柱　Ⅱ

鋼管柱　Ⅲ

φ165.2×t4.5 （STK400）

φ241.8×t6.0 （STK540）

本

本

本

　１

　１

　１

φ190.7×t5.5 （STK540）

W5/8 (SW,N)足場ボルト ２７

SS

M20x50 (W,N)ジョイントボルト １６ SS本

本

頂部キャップ φ165.2 用 個 　１

個 　１底部キャップ φ241.8 用

個 ３架空線引込口 φ22用

カップリング 個 １＃22

カップリング 個 １＃28

237kg

157kg

104kg

G
.
L

ア

名　　　　称 規　　　　格 単位 数　量 備　考

S18-XM 空中線取付用鋼管柱 (L=17.5m)　数量表

2

10

1

3

4

5

6

7

8

9

（1基当り参考）

本

本

本

本

本

個

個

個

個

個

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

屋外空中線柱(特）外観図（参考図）

京都府　宇治市

20

3
0

3
0

20

3
0

20

20

1
0
5

7
5

接
合
部
5
5
0

4
0
0

接合部詳細図　S=1:15
(φ267.4/φ318.5)

接合部詳細図　S=1:15
(φ216.3/φ267.4)

記事
表面処理：溶融亜鉛めっき（HDZ55)仕上。
ただし、板厚3.2未満はHDZ40とする。

接合部詳細図　S=1:15
(φ216.3/φ216.3)

接合マーク 接合マーク 接合マーク

接合マーク

接合マーク

接合マーク

接合マーク

接合マーク

接合マーク

接合マーク 接合マーク
接合マーク

7
5 7
5

1
0
5

20

1
5
0

7
5

3
5
0

7
5

1
5
0

鉄ｷｬｯﾌﾟ

（タタキコミ）

φ216.3×t4.5

STK540

φ216.3×t6.0

STK540

φ267.4×t8.0

STK540

φ318.5×t9.0

STK540

GL

底ｷｬｯﾌﾟ（φ20水抜き穴

（ビス止め）

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

構内放送　接続図（参考図）

京都府　宇治市

60MHz帯ダイポール

アンテナ

戸別受信機

小中学校屋外 職員室等 構内放送AMP 構内

放送AMP
構内スピーカ

音声入力・接点起動

防災行政無線整備工事



尺　　度

事 業 名

図面番号

設計社名

発注者名

図面名称

株式会社 テクノス電子企画

京都府　宇治市

1:30

屋外拡声子局空中線柱根巻基礎図（参考図）

G.L

1
,
1
0
0

900x1,000

2
,
6
6
0

型　　枠

床　　堀

名　　　称 規　　　格 単　位 数　量

埋 戻 し

式(ｍ2)

式(ｍ3)

式(ｍ3)

ｍ3コンクリート 21-8-40 BB

1(3.4)

基礎砕石 RC-40 ｍ3

（1基当り）

1.0

0.2

1(4.0)

1(2.2)

基礎工　数量表(HY)（参考）

土

良質土 (購入土)

備　　　考

ｍ3均し ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 BB 0.1

（
7
5
0
）

（床堀幅）2,000x2,000

1
0
0

1
,
0
0
0

5
0

1
0
0

1
,
1
5
0

連結式接地棒

(RC-40)

(φ14x1500)

均しコンクリー
(18-8-40 BB)

基礎砕石 1
0
0

連結式接地棒用

リード端子
(φ14 22 x500)

1,200x1,200

1,000

基礎砕石(RC-40）

型　　枠

床　　堀

名　　　称 規　　　格 単　位 数　量

埋 戻 し

式(ｍ2)

式(ｍ3)

式(ｍ3)

ｍ3コンクリート 21-8-40 BB

1(8.5)

基礎砕石 RC-40 ｍ3

（1基当り）

2.8

0.2

1(7.9)

1(5.5)

基礎工　数量表(特)（参考）

土

良質土 (購入土)

備　　　考

ｍ3均し ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 BB 0.3

屋外拡声子局（HY）根巻基礎参考図

防災行政無線整備工事
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